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ГЛАВА 3. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕПЛОВИЗИОННОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

В задачи тепловизионного обследования входят: 

— получение термограмм распределения температур;  

— компьютерная обработка полученных данных;  

— представление и документирование результатов измерения, регистрации и 

компьютерного анализа;  

— оформление результатов обследования в виде технического отчета. 

При выполнении обследования использовалась современная высокопроизводительная 

измерительная, регистрирующая и вычислительная техника зарубежных фирм.  

Эксперименты проводились 7 декабря 2013 г в 09 00 – 17 00 ч. (светлое время суток), 

при температуре окружающей среды от - 4 0 до -3 оС.  
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3.1. Село Ашитковское 

Тепловизионному обследованию были подвергнуты здания, указанные в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 – Объекты тепловизионного обследования в с. Ашитковское 

№ Адрес объекта 
1 ул. Почтовая, №1 
2 ул. Почтовая, №2 
3 ул. Почтовая, №3 
4 ул. Почтовая, №4 
5 ул. Почтовая, №5 
6 ул. Почтовая, №6 
7 ул. Почтовая, №13 
8 ул. Почтовая, №15 
9 ул. Парковая, д.1 
10 ул.Парковая, №7/1 
11 ул. Парковая, д. 3 
12 ул. Парковая, д. 3 а 
13 ул. Парковая, д. 2 а 
14 ул. Парковая, д. 2 б 
15 ул.Парковая, №9/2 
16 ул.Парковая, №11 
17 ул.Парковая, №18 
18 ул.Парковая, №20 
19 ул.Парковая, №21 
20 ул.Юбилейная, №1а 
21 ул. Юбилейная 1в 
22 ул.Юбилейная, №3а 
23 ул.Юбилейная, №6а 
24 ул.Юбилейная, №7а 
25 ул.Юбилейная, №9 
26 ул.Юбилейная, №9а 
27 ул.Юбилейная, №10а 
28 ул. Юбилилейная, 10б 
29 ул. Юбилейная, 10в 
30 ул. Юбилейная, 10г 
31 ул.Юбилейная, №11 
32 ул.Юбилейная, №12 
33 ул.Юбилейная, №14 
34 ул. Юбилейная 14а 
35 ул.Юбилейная, №16 
36 ул.Юбилейная, №19 
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№ Адрес объекта 
37 ул.Зеленая, №1 
38 ул.Зеленая, №2 
39 ул.Зеленая, №3 
40 ул.Зеленая, №4 
41 ул.Зеленая, №5 
42 ул.Зеленая, №6 
43 ул.Зеленая, №7 
44 ул.Зеленая, №8 
45 ул.Зеленая, №9 
46 ул.Зеленая, №10 
47 ул.Зеленая, №11 
48 ул.Зеленая, №11а 
49 ул.Зеленая, №12 
50 ул. Зеленая., д.17 
51 ул.40 лет Победы, №1 
52 ул.40 лет Победы, №2 
53 ул.40 лет Победы, №3 
54 ул.40 лет Победы, №4 
55 ул.40 лет Победы, №5 
56 ул.40 лет Победы, №6 
57 ул.40 лет Победы, №7 
58 ул.40 лет Победы, №8 
59 ул.40 лет Победы, №9 
60 ул. Школьная, 1Б 
61 ул.Школьная, №22 
62 ул. Школьная, 3 

На термограммах ниже представлнны основные места утечек теплоты. 
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3.1.1. Выводы по селу Ашитково 

• через открытые оконные конструкции наблюдаются большие тепловые потери, что 
отображено на термограммах № 25, 34, 49, 50,63, 68; 

• через стены здания больших тепловых потерь не обнаружено, что также свидетельствует 
об удовлетворительном их состоянии.  

• большие тепловые потери наблюдаются на стыках оконных конструкций и стен здания. 
Особенно отчётливо участки с повышенными температурами видны на термограммах № 
3,4,5,6, 13, 64,68; 

• большие потери тепловой энергии выявлены через дверные конструкции, что видно на 
термограммах № 1, 8, 28,; 

• На термограмма 9,10,11,13, 59, наблюдаются тепловые потери под окнами, скорее всего 
в данных местах расположены отопительные приборы, которые загорожены 
посторонними предметами, что ухудшает теплопередачу во внутрь и усиливает наружу, 
при проведении энергетического обследования на это необходимо обратить внимание. 

• Нерациональным является использование систем кондиционирования воздуха в 
отопительный период, что представлено на термограммах № 49, 50, 56. 
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3.2. Поселок Виноградово 

Тепловизионному обследованию были подвергнуты здания, указанные в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 – Объекты тепловизионного обследования в п. Виноградово 

1 ул.Зеленая, №1 
2 ул.Зеленая, №2 
3 ул.Зеленая, №3 
4 ул.Зеленая, №4 
5 ул.Зеленая, №5 
6 ул.Зеленая, №6 
7 ул.Зеленая, №7 
8 ул.Зеленая, №8 
9 ул.Зеленая, №9 
10 ул.Зеленая, №1а 
11 ул.Зеленая, №54 
12 ул.Зеленая, №55 
13 ул.Зеленая, №1 
14 ул.Зеленая, №2А 
15 ул.Зеленая, №3А 
16 ул.Зеленая, №7а 
17 ул.Зеленая, №9А 
18 ул.Зеленая, №10 
19 ул.Зеленая, №12 
20 ул.Зеленая, №13 
21 ул.Зеленая, №14 
22 ул.Зеленая, №56 

На термограммах ниже представлнны основные места утечек теплоты. 
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Термограмма 3.2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 11:12:23   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14854.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -5,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -5,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -5,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -5,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -5,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -5,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 11:12:56   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14855.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -6,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -6,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -6,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -6,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -6,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -5,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -5,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 11:13:15   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14856.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -5,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 11:13:57   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14857.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -5,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -5,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -4,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 11:20:32   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14858.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 11:20:49   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14859.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -4,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 11:21:27   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14860.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -5,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,8  0,93 22,0  -  
Самая холодная точка 1  -5,9  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  0,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 11:28:52   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14861.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,2  0,93 22,0  -  
Самая холодная точка 1  -5,2  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Амбулатория. Южная сторона. 
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Термограмма 3.2.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 11:29:23   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14862.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -3,5  0,93 22,0  -  
Температурная коррекция  -  0,93 22,0  -  
1          
Самая теплая точка 1  -0,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Амбулатория. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 11:29:38   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14863.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,4  0,93 22,0  -  
Самая холодная точка 1  -5,1  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  11,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Амбулатория. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 11:29:50   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14864.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,8  0,93 22,0  -  
Температурная коррекция  -  0,93 22,0  -  
1          
Самая холодная точка 1  -6,0  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  0,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Амбулатория. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 11:30:09   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14865.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,4  0,93 22,0  -  
Самая холодная точка 1  -5,4  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  0,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Амбулатория. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 11:30:19   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14866.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -4,1  0,93 22,0  -  
Самая холодная точка 1  -6,0  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  1,8  0,93 22,0  -  
Примечания: Амбулатория. Восточная сторона.     
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Термограмма 3.2.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013 Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 11:30:37 Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14867.BMT   
 
Выделение изображений: 
 
 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 
Точка измерения 1 -2,7 0,93 22,0 - 
Точка измерения 2 -2,6 0,93 22,0 - 
Точка измерения 3 14,6 0,93 22,0 - 
Точка измерения 4 -2,5 0,93 22,0 - 
Точка измерения 5 -3,4 0,93 22,0 - 
Точка измерения 6 -1,8 0,93 22,0 - 
Точка измерения 7 -3,1 0,93 22,0 - 
Точка измерения 8 -2,8 0,93 22,0 - 
Точка измерения 9 -3,1 0,93 22,0 - 
Точка измерения 10 -3,2 0,93 22,0 - 
Самая холодная точка 1 -6,0 0,93 22,0 - 
Самая теплая точка 1 15,3 0,93 22,0 - 

Гистограмма:   Линия профиля: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Амбулатория. Северная сторона. 
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Термограмма 3.2.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 11:38:14   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14868.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -5,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -5,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,9  0,93 22,0  -  
 
 
Измеряемые объекты Темп. [°C] Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания 
Самая холодная точка 1 -7,2 0,93 22,0 - 
Самая теплая точка 1 -3,2 0,93 22,0 - 

Гистограмма:   Линия профиля: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Виноградовская библиотека (филиал №10). Южная сторона. 
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Термограмма 3.2.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 11:38:26   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14869.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -4,6  0,93 22,0  -  
Самая холодная точка 1  -5,8  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  1,4  0,93 22,0  -  
 
 
 
Гистограмма: Линия профиля: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Виноградовская библиотека (филиал №10). Южная сторона. 
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Термограмма 3.2.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 11:38:58   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14870.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -5,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -5,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -5,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -4,3  0,93 22,0  -  
Самая холодная точка 1  -6,9  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  -1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:     
 
 Линия профиля:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Виноградовская библиотека (филиал №10). Южная сторона. 
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Термограмма 3.2.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 11:39:34   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14871.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -5,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 15  -2,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Виноградовская библиотека (филиал №10). Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 11:47:29   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14872.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Детский сад. Южная сторона. 
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Термограмма 3.2.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 11:47:45   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14873.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Детский сад. Южная сторона. 
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Термограмма 3.2.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 11:48:12   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14874.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -3,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Детский сад. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 11:48:21   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14875.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Детский сад. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:00:24   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14876.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -1,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 5. Северная сторона. 
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Термограмма 3.2.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:00:52   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14877.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 5. Северная сторона. 
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Термограмма 3.2.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:01:25   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14878.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -5,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -1,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 5. Северная сторона. 
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Термограмма 3.2.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:01:37   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14879.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -5,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,8  0,93 22,0  -  
Самая холодная точка 1  -10,5  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  3,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 5. Северная сторона. 
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Термограмма 3.2.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:02:55   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14880.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -5,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -5,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,3  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  3,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 5. Южная сторона. 
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Термограмма 3.2.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:03:00   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14881.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,1  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  2,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 5. Южная сторона. 

 
 
 
 

108 



Термограмма 3.2.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:03:04   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14882.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 5. Южная сторона. 
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Термограмма 3.2.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:04:15   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14883.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 15  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 16  -2,5  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  2,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 6. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:04:42   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14884.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 6. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:05:07   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14885.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 6. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:05:43   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14886.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -5,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -5,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -3,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 8. Южная сторона. 
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 Термограмма 3.2.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:06:30   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14887.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -3,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 8. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:06:41   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14888.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -2,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 8. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:07:21   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14889.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -2,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 8. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:07:50   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14890.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 8. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:08:27   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14891.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -5,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 15  -3,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 9. Южная сторона. 
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Термограмма 3.2.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:09:30   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14892.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -3,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 9. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:10:21   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14893.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 9. Западная сторона. 
 
 
 
  

120 



Термограмма 3.2.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:10:25   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14894.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 9. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:11:22   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14895.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 15  -1,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 9. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:12:09   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14896.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 9. Северная сторона. 
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Термограмма 3.2.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:15:21   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14897.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 15  -0,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 7. Южная сторона. 
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Термограмма 3.2.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:15:50   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14898.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 7. Южная сторона. 
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Термограмма 3.2.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:16:17   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14899.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,9  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  3,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 7. Южная сторона. 
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Термограмма 3.2.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:16:34   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14900.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,0  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  5,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 7. Южная сторона. 

 
 
 
 
 

127 



Термограмма 3.2.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:17:08   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14901.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -3,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 8. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:17:19   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14902.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 15  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 16  -2,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 8. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:17:31   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14903.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 15  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 16  -3,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 6. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:18:31   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14904.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 6. Восточная сторона. 

 
 
 
 
 
 

131 



Термограмма 3.2.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:18:37   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14905.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -3,4  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  1,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 6. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:19:41   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14906.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 1. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:20:00   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14907.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  6,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 1. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:20:53   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14908.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  0,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 1. Южная сторона. 
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Термограмма 3.2.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:21:46   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14909.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  9,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  5,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 1. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:22:03   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14910.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  9,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -1,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 1. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:22:21   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14911.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  7,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  1,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 1. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:22:49   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14912.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  7,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  13,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  0,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 2. Западная сторона. 
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 Термограмма 3.2.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:23:07   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14913.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  10,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -1,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 2. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:23:29   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14914.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  9,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 2. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:24:11   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14915.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -3,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 2. Южная сторона. 
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Термограмма 3.2.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:25:01   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14916.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  32,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Теплосеть от дома №2 по ул. Зеленая 
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Термограмма 3.2.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:25:46   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14917.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -4,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 2. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:26:01   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14918.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -5,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 2. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:26:14   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14919.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -0,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 2. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:26:34   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14920.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 2. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:27:04   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14921.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  16,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  5,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  5,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,6  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  17,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 3. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:27:13   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14922.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  16,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  13,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  12,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  11,1  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  13,6  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 2  15,6  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 3  15,5  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 4  17,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 3. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:27:30   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14923.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -0,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 3. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:27:39   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14924.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  6,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 3. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:28:29   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14925.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,3  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  3,2  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 2  -0,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 3. Южная сторона. 
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Термограмма 3.2.73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:29:04   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14926.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,2  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  -0,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 3. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:29:28   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14927.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 3. Восточная сторона. 
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 Термограмма 3.2.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:30:15   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14928.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 15  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 16  -1,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 4. Восточная сторона. 
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 Термограмма 3.2.76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:32:02   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14929.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 4. Восточная сторона. 
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 Термограмма 3.2.77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:32:38   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14930.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  14,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -1,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 4. Северная сторона. 
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 Термограмма 3.2.78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:33:29   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14931.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,2  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  1,4  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 2  12,4  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 3  7,2  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 4  8,5  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 5  2,4  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 6  3,8  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 7  1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 4. Западная сторона. 
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 Термограмма 3.2.79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:33:42   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14932.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -3,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 4. Западная сторона. 
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 Термограмма 3.2.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:34:02   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14933.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  14,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  10,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -0,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 4. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:23:29   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14914.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  9,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 2. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:24:11   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14915.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -3,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 2. Южная сторона. 
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Термограмма 3.2.83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:25:01   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14916.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  32,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Теплосеть от дома №2 по ул. Зеленая 
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Термограмма 3.2.84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:25:46   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14917.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -4,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 2. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:26:01   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14918.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -5,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 2. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:26:14   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14919.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -0,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 2. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:26:34   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14920.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 2. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:27:04   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14921.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  16,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  5,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  5,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,6  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  17,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 3. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:27:13   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14922.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  16,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  13,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  12,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  11,1  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  13,6  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 2  15,6  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 3  15,5  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 4  17,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 3. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:27:30   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14923.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -0,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 3. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:27:39   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14924.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  6,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 3. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:28:29   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14925.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,3  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  3,2  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 2  -0,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 3. Южная сторона. 
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Термограмма 3.2.93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:29:04   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14926.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,2  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  -0,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 3. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:29:28   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14927.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 3. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:30:15   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14928.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 15  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 16  -1,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 4. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:32:02   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14929.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 4. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:32:38   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14930.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  14,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -1,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 4. Северная сторона. 
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Термограмма 3.2.98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:33:29   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14931.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,2  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  1,4  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 2  12,4  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 3  7,2  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 4  8,5  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 5  2,4  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 6  3,8  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 7  1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 4. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:33:42   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14932.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -3,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 4. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:34:02   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14933.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  14,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  10,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -0,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 4. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:34:06   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14934.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  5,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Зеленая, 4. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013 Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:34:58 Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14935.BMT   
     

Гистограмма:   Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Детский сад. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:35:13   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14936.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6 -0,8 0,93 22,0 - 
Точка измерения 7 -0,8 0,93 22,0 - 
Точка измерения 8 -3,2 0,93 22,0 - 
Точка измерения 9 -0,6 0,93 22,0 - 
Точка измерения 10 -0,1 0,93 22,0 - 
Точка измерения 11 0,0 0,93 22,0 - 
Точка измерения 12 -1,1 0,93 22,0 - 
Точка измерения 13 12,7 0,93 22,0 - 
Точка измерения 14 9,9 0,93 22,0 - 

Гистограмма:   Линия профиля: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Детский сад. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:35:28   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14937.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14 1,5 0,93 22,0 - 

Гистограмма:   Линия профиля: 

     
Примечания:   Детский сад. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:35:43   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14938.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  5,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Детский сад. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.2.106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:37:00   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14939.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  2,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Детский сад. Южная сторона. 
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Термограмма 3.2.107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:37:32   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14940.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  7,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Детский сад. Южная сторона. 
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Термограмма 3.2.108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:38:04   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14941.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 15  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 16  -1,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Детский сад. Западная сторона. 
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Термограмма 3.2.109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:41:40   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14942.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  12,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  8,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  21,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  34,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  5,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловые сети от газовой котельной Ашитково в Виноградово. 
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Термограмма 3.2.110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:41:51   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14943.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -5,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  9,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловые сети от газовой котельной Ашитково в Виноградово. 
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Термограмма 3.2.111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:42:09   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14944.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  25,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  23,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  5,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  15,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  9,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловые сети от газовой котельной Ашитково в Виноградово. 
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Термограмма 3.2.112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:42:52   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14945.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  15,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  30,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  36,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  33,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  6,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  18,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  17,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  20,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  9,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  16,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловые сети от газовой котельной Ашитково в Виноградово. 
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Термограмма 3.2.113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:43:01   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14946.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  26,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  34,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  32,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  36,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  12,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  34,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловые сети от газовой котельной Ашитково в Виноградово. 
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Термограмма 3.2.114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:43:14   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14947.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  8,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  7,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 15  15,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловые сети от газовой котельной Ашитково в Виноградово. 
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Термограмма 3.2.115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:44:09   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14948.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  8,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  44,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  41,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  11,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  27,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  21,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  21,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  12,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  6,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловые сети от газовой котельной Ашитково в Виноградово. 
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Термограмма 3.2.116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 12:44:16   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14949.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  9,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  10,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловые сети от газовой котельной Ашитково в Виноградово. 
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3.2.1. Выводы по поселку Виноградово 

Проведенное тепловизионное обследование показало достаточно высокую 

эффективность тепловой изоляции жилых зданий. Повсеместно открыты форточки. Состояние 

тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети от газовой котельной Ашитково в 

Виноградово удовлетворительное, однако, необходимо на некоторых участках восстановить 

изоляцию. 

В здании детского сада рекомендуется заменить деревянные оконные рамы на 

пластиковые стеклопакеты. Также необходимо отладить гидравлический режим внутри здания.  
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3.3. Деревня Губино 

Тепловизионному обследованию были подвергнуты здания, указанные в таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1 – Объекты тепловизионного обследования в д. Губино 

№ Адрес объекта 
1 ул. Центральная, 88а 
2 ул. Центральная, 88б 

На термограммах ниже представлнны основные места утечек теплоты. 

Термограмма 3.3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 13:04:12   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14950.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -7,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -5,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -5,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -5,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -4,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 13:05:22   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14951.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

199 



Термограмма 3.3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 13:05:46   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14952.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -5,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -5,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -3,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 



Термограмма 3.3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 13:06:06   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14953.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 13:06:21   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14954.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -5,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -6,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -6,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 13:07:01   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14955.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 13:07:05   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14956.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -6,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -6,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.3.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 13:15:01   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14957.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.3.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 13:15:43   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14958.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -5,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.3.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 13:16:34   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14959.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.3.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 13:17:44   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14960.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Центральная, 88б. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.3.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 13:18:04   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14961.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Центральная, 88б. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
 
 
 
 

3.3.1. Выводы по деревне Губино 

Проведенное тепловизионное обследование показало удовлетворительное состояние 

тепловой изоляции здания школы. Утечки тепла присутствуют, однако, они малы. 

В жилом доме теплопотери обусловлены несовершенством оконных конструкций. 
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3.4. Деревня Леоново 

Тепловизионному обследованию были подвергнуты здание по ул. Школьная д.2, 

собственно школа и участки тепловых сетй. 

Термограмма 3.4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 13:36:50   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14962.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  20,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  28,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  20,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  12,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловые сети. Нарушение тепловой изоляции. 
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Термограмма 3.4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 13:37:15   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14963.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -5,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  46,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  44,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  23,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -5,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -5,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловые сети. Нарушение тепловой изоляции. 
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Термограмма 3.4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 13:37:24   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14964.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  21,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  30,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  13,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  4,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловые сети. Нарушение тепловой изоляции. 
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Термограмма 3.4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 13:38:10   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14965.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  6,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  5,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Жилой дом №1. Открытые форточки и открытая подъездная дверь. 
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Термограмма 3.4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 13:38:30   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14966.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -5,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  7,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Жилой дом №1. Состояние тепловой изоляции нормальное. 
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Термограмма 3.4.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 13:39:36   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14967.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  4,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  5,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Жилой дом №1. Открытые форточки и открытая подъездная дверь. 
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Термограмма 3.4.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 13:40:30   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14968.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  8,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Жилой дом №1. Открытые форточки. 
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Термограмма 3.4.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 13:43:08   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14969.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -4,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа (не действует). 
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Термограмма 3.4.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 13:43:10   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14970.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа (не действует). 
 

3.4.1. Выводы по деревне Губино 

Состояние тепловой изоляции здания - удовлетворительное. На подъездные двери 

необходимо установить автоматические доводчики. Нарушена тепловая изоляция 

трубопроводов тепловой сети. Рекомендуется её восстановить. 

  

218 



3.5. Деревня Золотово 

Тепловизионному обследованию были подвергнуты здания, указанные в таблице 3.5.1. 

Таблица 3.5.1 – Объекты тепловизионного обследования в д. Золотово 

№ Адрес объекта/номер дома 
от котельной Золотово (школа) 
1 Дом 1 (школа) 
2 ул. Моховая, д 51 
3 ул. Моховая, д 52 

от котельной Золотово (фабрика) 
1 Дом 1 
2 Дом 2 
3 Дом 3 
4 Дом 4 
5 Дом 5 
6 Дом 6 
7 Дом 6а 
8 Дом 7 
9 Дом 9 
10 Проходная 
11 Дом 10 
12 Дом 11 
13 Дом 12 
14 Дом 13 
15 Дом 13а 
16 Дом 14 
17 Дом 15 
18 Дом 16 

 

На термограммах ниже представлнны основные места утечек теплоты. 
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3.5.1. Деревня Золотово (школа) 
 
 

Термограмма 3.5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:15:34   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14736.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -5,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -5,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -6,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -5,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -5,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Моховая, д. 51. Восточная сторона. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:16:00   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14737.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -5,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,7  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 1  1,6  0,93 22,0  -  
Самая теплая точка 2  -0,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: ул. Моховая, д. 51. Восточная сторона. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

221 



Термограмма 3.5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:16:17   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14738.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -6,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -6,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -6,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -5,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  5,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -6,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Моховая, д. 51. Восточная сторона. Открытая форточка. 
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Термограмма 3.5.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:16:34   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14739.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -5,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -5,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: ул. Моховая, д. 51. Восточная сторона. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.5.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:16:52   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14740.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -5,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -6,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -5,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: ул. Моховая, д. 51. Восточная сторона. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.5.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:17:14   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14741.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -5,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: ул. Моховая, д. 51. Восточная сторона. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.5.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:17:28   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14742.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  0,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: ул. Моховая, д. 51. Восточная сторона. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.5.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:18:27   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14743.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -6,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -5,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -5,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -5,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -0,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: ул. Моховая, д. 51. Северная сторона. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 

 
 
 
 
 

227 



Термограмма 3.5.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:19:40   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14744.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: ул. Моховая, д. 51. Западная сторона. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.5.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:19:49   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14745.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  7,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  8,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: ул. Моховая, д. 51. Западная сторона. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.5.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:19:56   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14746.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -5,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: ул. Моховая, д. 51. Западная сторона. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.5.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:22:07   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14747.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -5,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -5,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: ул. Моховая, д. 51. Южная сторона. Теплопотери от несовершенства оконных 
конструкций. 
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Термограмма 3.5.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:22:22   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14748.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Моховая, д. 51. Южная сторона. Состояние тепловой изоляции нормальное. 
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Термограмма 3.5.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:23:14   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14749.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Восточная сторона. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.5.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:24:47   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14750.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Южная сторона. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.5.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:25:27   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14751.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -5,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Южная сторона. Состояние тепловой изоляции нормальное. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

235 



Термограмма 3.5.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:26:01   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14752.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Южная сторона.Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.5.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:26:10   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14753.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -1,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Южная сторона. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.5.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:27:21   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14754.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Западная сторона. Теплопотери от несовершенства оконной конструкции. 
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Термограмма 3.5.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:27:45   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14755.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 15  -3,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Западная сторона. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.5.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:27:59   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14756.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Западная сторона. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.5.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:28:25   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14757.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Западная сторона. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.5.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:29:22   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14758.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Северная сторона. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.5.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:30:35   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14759.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Северная сторона. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.5.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:30:40   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14760.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  2,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Северная сторона. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.5.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:30:45   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14761.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  0,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Северная сторона. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
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Термограмма 3.5.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:31:49   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14762.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Северная сторона. Теплопотери от несовершенства оконных конструкций. 
 

3.5.2. Выводы по деревне Золотово (школа) 

Состояние тепловой изоляции зданий - удовлетворительное. Основные теплопотери 

зданий школы и жилого дома обусловлены несовершенством оконных конструкций. В жилом 

доме часть форточек открыты.  
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3.5.3. Деревня Золотово (фабрика) 

Термограмма 3.5.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:47:41   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14763.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -5,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  8,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.14. Южная сторона. 
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Термограмма 3.5.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:48:03   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14764.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  7,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -5,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.14. Южная сторона. 
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Термограмма 3.5.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:48:36   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14765.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  7,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  11,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.14. Южная сторона. 
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Термограмма 3.5.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:49:43   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14766.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  16,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.14. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.5.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:50:48   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14767.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  18,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  16,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  12,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.14. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:51:14   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14768.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  1,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.14. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:51:49   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14769.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -5,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -5,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.11. Западная сторона. 
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Термограмма 3.5.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:52:40   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14770.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -3,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.11. Южная сторона. 
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Термограмма 3.5.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:53:13   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14771.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.11. Южная сторона. 
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Термограмма 3.5.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:53:17   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14772.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.11. Южная сторона. 
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Термограмма 3.5.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:54:17   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14773.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.13. Западная сторона. 

 
 
 
 
 

257 



Термограмма 3.5.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:54:36   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14774.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.13. Западная сторона. 
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Термограмма 3.5.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:54:59   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14775.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.13. Западная сторона. 
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Термограмма 3.5.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:55:42   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14776.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.13. Южная сторона. 
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Термограмма 3.5.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:56:29   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14777.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  15,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.13. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.5.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:57:33   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14778.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  6,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  14,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  5,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.13. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.5.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:57:56   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14779.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  10,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  8,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  9,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.13. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.5.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:58:00   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14780.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.13. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.5.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:58:54   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14781.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  14,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.15. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:59:18   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14782.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  17,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.15. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 9:59:31   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14783.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  12,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  14,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  5,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  1,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.15. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:00:00   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14784.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.15. Западная сторона. 
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Термограмма 3.5.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:00:20   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14785.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -3,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.15. Западная сторона. 
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Термограмма 3.5.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:00:59   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14786.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  8,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  15,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.15. Южная сторона. 
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 Термограмма 3.5.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:01:13   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14787.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  1,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.15. Южная сторона. 
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Термограмма 3.5.53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:01:26   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14788.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  12,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  1,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.15. Южная сторона. 

 
 
 
 
 
 
 

272 



Термограмма 3.5.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:01:40   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14789.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  5,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  12,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.15. Южная сторона. 
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Термограмма 3.5.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:02:08   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14790.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  15,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  5,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.16. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:02:21   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14791.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  5,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.16. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:02:37   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14792.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  10,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  6,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.16. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:03:00   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14793.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  14,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  7,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  7,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.16. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:03:33   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14794.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -5,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.16. Западная сторона. 
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Термограмма 3.5.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:04:14   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14795.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.16. Южная сторона. 
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Термограмма 3.5.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:04:30   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14796.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.16. Южная сторона. 
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Термограмма 3.5.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:04:44   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14797.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.16. Южная сторона. 
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Термограмма 3.5.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:04:51   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14798.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.16. Южная сторона. 

 
 
 
 
 
 

282 



Термограмма 3.5.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:06:33   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14799.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -5,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -5,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.9. Южная сторона. 
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Термограмма 3.5.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:06:52   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14800.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  6,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.9. Южная сторона. 
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Термограмма 3.5.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:07:13   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14801.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.9. Южная сторона. 
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Термограмма 3.5.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:07:22   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14802.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -5,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.9. Южная сторона. 
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Термограмма 3.5.68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:08:18   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14803.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  7,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  17,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.9. Западная сторона. 
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Термограмма 3.5.69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:08:49   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14804.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  6,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  11,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.9. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:09:06   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14805.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  5,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  7,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  7,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -4,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.9. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:09:21   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14806.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  5,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  19,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  9,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  2,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.9. Северная сторона. 
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. Термограмма 3.5.72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:09:49   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14807.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -5,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.10. Южная сторона. 
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Термограмма 3.5.73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:10:02   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14808.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -5,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.10. Южная сторона. 
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Термограмма 3.5.74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:10:19   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14809.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -5,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -5,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -3,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.10. Южная сторона. 
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Термограмма 3.5.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:10:35   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14810.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -5,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -5,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.10. Южная сторона. 
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Термограмма 3.5.76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:11:16   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14811.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -4,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.10. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.5.77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:12:16   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14812.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  13,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.10. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:12:35   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14813.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  6,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.10. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:12:48   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14814.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  8,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -5,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.10. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:13:10   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14815.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -5,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная, д.10. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:14:35   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14816.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,6  0,93 22,0  -  
 
Линия профиля: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловая сеть возле дома №14. 
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Термограмма 3.5.82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:14:52   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14817.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,4  0,93 22,0  -  
 
Линия профиля: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловая сеть возле дома №14. 
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Термограмма 3.5.83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:18:19   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14818.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  5,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  5,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -5,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Московская, д.13. Восточная сторона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

302 



Термограмма 3.5.84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:18:49   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14819.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  2,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ТК возле дома №13 по ул. Московская. 
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Термограмма 3.5.85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:19:36   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14820.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  6,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  17,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная. д. 4. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.5.86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:20:13   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14821.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная. д. 4. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:21:20   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14822.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  10,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Проходная. 
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Термограмма 3.5.88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:23:43   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14823.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  5,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  6,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ТК возле дома №7 по ул. Московская. 
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Термограмма 3.5.89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:24:27   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14824.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Московская. д.7. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.5.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:26:05   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14825.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Московская. д.7. Южная сторона. 
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Термограмма 3.5.91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:26:36   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14826.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Московская. д.7. Южная сторона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

310 



Термограмма 3.5.92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:26:53   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14827.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -5,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Московская. д.7. Южная сторона. 
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Термограмма 3.5.93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:28:24   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14828.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Московская. д.7. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:28:51   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14829.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Московская. д.7. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:29:08   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14830.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Московская. д.7. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:29:26   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14831.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Московская. д.7. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:29:47   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14832.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Московская. д.7. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:30:18   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14833.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -0,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Московская. д.6. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.5.99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:30:35   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14834.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Московская. д.6. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.5.100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:32:34   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14835.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Московская. д.6. Западная сторона. 
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Термограмма 3.5.101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:32:53   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14836.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -4,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Московская. д.6. Западная сторона. 
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Термограмма 3.5.102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:33:51   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14837.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -4,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Московская. д.5. Западная сторона. 
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Термограмма 3.5.103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:34:02   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14838.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -5,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -1,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Московская. д.5. Западная сторона. 
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Термограмма 3.5.104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:34:31   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14839.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Московская. д.5. Западная сторона. 
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Термограмма 3.5.105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:34:36   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14840.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Московская. д.5. Западная сторона. 
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Термограмма 3.5.106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:35:31   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14841.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  17,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Московская. д.5. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.5.107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:35:39   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14842.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Московская. д.5. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.5.108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:44:12   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14843.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  37,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  18,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  5,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  13,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловая сеть от котельной. Нарушение тепловой изоляции. 
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Термограмма 3.5.109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:44:43   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14844.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная. д.1. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:44:59   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14845.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  7,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  7,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная. д.1. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:45:46   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14846.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  5,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная. д.1. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:47:04   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14847.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  7,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная. д.1. Западная сторона. 
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Термограмма 3.5.113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:47:45   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14848.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -5,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная. д.3. Западная сторона. 
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Термограмма 3.5.114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:48:21   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14849.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -4,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная. д.3. Южная сторона. 
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Термограмма 3.5.115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:48:52   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14850.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  6,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная. д.3. Восточная сторона. 
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Термограмма 3.5.116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:49:04   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14851.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -5,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -5,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная. д.12. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:49:25   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14852.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  6,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  6,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -5,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная. д.12. Северная сторона. 
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Термограмма 3.5.118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 10:49:49   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14853.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -5,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабричная. д.12. Восточная сторона. 
 

3.5.4. Выводы по деревне Золотово (фабрика) 

Проведенное тепловизионное обследование показало, что основные теплопотери 

происходят по двум причинам: 1) открыты форточки; 2) несовершенство оконных конструкций, 

что вызвано, в первую очередь, тем, что деревянные рамы ссохлись и в верхних частях просела 

тепловая изоляция. 
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3.6. Село Барановское 

Тепловизионному обследованию были подвергнуты здания, указанные в таблице 3.6.1. 

Таблица 3.6.1 – Объекты тепловизионного обследования в с. Барановское 

№ Адрес объекта/номер дома 
1 ул.Фабрика "Вперёд" 1 
2 ул.Фабрика "Вперёд" 2 
3 ул.Фабрика  "Вперёд" 3 
4 ул.Фабрика  "Вперёд" 4 
5 ул.Фабрика  "Вперёд" 6 
6 ул.Фабрика "Вперёд" 7 
7 ул.Фабрика  "Вперёд" 8 
8 ул.Фабрика "Вперёд" 9 
9 ул.Фабрика  "Вперёд" 10 
10 ул.Фабрика  "Вперёд" 11 
11 ул.Фабрика  "Вперёд" 13 
12 ул.Фабрика "Вперёд" 14 
13 ул.Фабрика  "Вперёд" 15 
14 ул.Фабрика "Вперёд" 16 
15 ул.Фабрика "Вперёд" 17 
16 ул.Фабрика  "Вперёд" 18 
17 ул.Фабрика  "Вперёд" 19 
18 ул.Фабрика  "Вперёд" 20 
19 ул.Фабрика "Вперёд" 21 
20 ул.Фабрика "Вперёд" 23 
21 ул.Фабрика  "Вперёд" 36 
22 ул.Фабрика  "Вперёд" 37 
23 ул.Фабрика  "Вперёд" 40 
24 ул.Фабрика  "Вперёд" 41 
25 ул.Фабрика "Вперед",41а 
26 ул.Фабрика  "Вперёд" 42 
27 ул.Фабрика  "Вперёд" 44 
28 ул.Фабрика  "Вперёд" 45 
29 ул.Фабрика  "Вперёд" 46 
30 ул.Фабрика  "Вперёд" 47 
31 ул.Фабрика  "Вперёд" 48 
32 ул.Фабрика  "Вперёд" 49 
33 ул.Фабрика  "Вперёд" 50 
34 ул.Центральная 
35 ул.Центральная,1а 
36 ул.Центральная, 30 
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37 ул.Центральная,133 
38 ул.Королькова,93 
39 ул.Королькова,94 
40 ул.Королькова,96 
41 ул.Королькова,94/1 
42 ул.Королькова,102 
43 ул.Королькова,103 
44 ул.Королькова 104 

 

На термограммах ниже представлнны основные места утечек теплоты. 
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Термограмма 3.6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:20:18   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15028.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -3,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед, д. 2 (типовой объект). Северная сторона. 
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Термограмма 3.6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:20:44   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15029.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -5,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -4,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед, д. 2(типовой объект). Западная сторона. 
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Термограмма 3.6.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:22:01   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15030.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -5,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  13,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  24,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  13,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -4,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед, д. 2(типовой объект). Восточная сторона. 
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Термограмма 3.6.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:22:07   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15031.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед, д. 2(типовой объект). Восточная сторона. 
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Термограмма 3.6.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:22:11   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15032.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  11,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед, д. 2(типовой объект). Восточная сторона. 
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Термограмма 3.6.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:22:15   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15033.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -4,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -5,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -5,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -5,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед, д. 2(типовой объект). Восточная сторона. 
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Термограмма 3.6.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:22:38   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15034.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -3,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед, д. 3 (типовой объект). Западная сторона. 
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Термограмма 3.6.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:22:44   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15035.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  0,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед, д. 3 (типовой объект). Западная сторона. 
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Термограмма 3.6.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:22:53   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15036.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  5,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -0,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед, д. 3 (типовой объект). Западная сторона. 
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Термограмма 3.6.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:23:42   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15037.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  25,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  26,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  37,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  35,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  37,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  31,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  16,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  27,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  20,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  33,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  11,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  31,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  31,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  24,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловая сеть между домами 1 и 3 по ул. Фабрика Вперед. 
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 Термограмма 3.6.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:23:50   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15038.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  31,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  24,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  39,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  37,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  20,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  26,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  33,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  31,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  34,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  31,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  35,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  36,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловая сеть между домами 1 и 3 по ул. Фабрика Вперед. 
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 Термограмма 3.6.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:23:54   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15039.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  6,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  23,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  27,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  32,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  25,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  26,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  9,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  23,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  26,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  26,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловая сеть между домами 1 и 3 по ул. Фабрика Вперед. 
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 Термограмма 3.6.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:24:18   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15040.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед, д. 4 (типовой объект). Восточная сторона. 
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 Термограмма 3.6.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:24:23   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15041.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  5,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -3,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед, д. 4 (типовой объект). Восточная сторона. 
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 Термограмма 3.6.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:25:18   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15042.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 15  1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 16  1,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед, д. 4 (типовой объект). Северная сторона. 
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 Термограмма 3.6.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:29:54   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15043.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -3,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Клуб им. Воронцова. Северная сторона. 
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 Термограмма 3.6.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:30:00   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15044.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -3,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Клуб им. Воронцова. Северная сторона. 
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 Термограмма 3.6.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:30:10   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15045.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -4,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Клуб им. Воронцова. Северная сторона. 
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 Термограмма 3.6.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:30:27   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15046.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Администрация. Южная сторона. 
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 Термограмма 3.6.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:30:35   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15047.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Администрация. Восточная сторона. 
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 Термограмма 3.6.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:30:48   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15048.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  6,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  26,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  35,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  30,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  16,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловая сеть у здания администрации. 
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 Термограмма 3.6.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:30:55   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15049.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  29,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  37,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  26,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  39,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  4,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловая сеть у здания администрации. 
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 Термограмма 3.6.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:34:13   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15050.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -5,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 15  -2,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Амбулатория. Северная сторона. 
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 Термограмма 3.6.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:34:19   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15051.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 15  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 16  -2,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Амбулатория. Северная сторона. 
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 Термограмма 3.6.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:35:37   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15052.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -1,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Амбулатория. Восточная сторона. 
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 Термограмма 3.6.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:36:22   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15053.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  19,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  5,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  5,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  7,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  21,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  7,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  6,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -0,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловая сеть возле амбулатории. 
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 Термограмма 3.6.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:37:04   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15054.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  5,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  6,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  5,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  6,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  1,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловая сеть возле амбулатории. 
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 Термограмма 3.6.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:37:14   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15055.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  5,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  6,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  5,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  30,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  0,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловая сеть возле амбулатории. 
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 Термограмма 3.6.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:37:24   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15056.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  38,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  37,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  29,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  36,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  27,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  33,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  33,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  26,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  26,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  10,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловая сеть возле амбулатории. 
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 Термограмма 3.6.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:44:36   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15057.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  10,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Нерское ЖКХ. Южная сторона. 
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Термограмма 3.6.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:45:24   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15058.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  12,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -0,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Нерское ЖКХ. Южная сторона. 
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 Термограмма 3.6.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:45:38   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15059.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -2,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Нерское ЖКХ. Южная сторона. 
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 Термограмма 3.6.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:45:55   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15060.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -0,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Нерское ЖКХ. Южная сторона. 
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 Термограмма 3.6.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:46:00   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15061.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -0,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Нерское ЖКХ. Южная сторона. 
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 Термограмма 3.6.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:47:31   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15062.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Нерское ЖКХ. Восточная сторона. 
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 Термограмма 3.6.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:47:53   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15063.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Южная сторона. 
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 Термограмма 3.6.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:48:06   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15064.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Школа. Южная сторона. 
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 Термограмма 3.6.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:56:04   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15065.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Детский сад. (ул. Фабрика Вперед,д. 41. Северная сторона. 
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 Термограмма 3.6.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:57:21   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15066.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Детский сад. (ул. Фабрика Вперед,д. 41. Западная сторона. 
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 Термограмма 3.6.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:57:54   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15067.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед,д. 41б. Восточная сторона. 
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 Термограмма 3.6.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:58:02   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15068.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -4,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед,д. 41б. Восточная сторона. 
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 Термограмма 3.6.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:00:41   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15069.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -1,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед,д. 47. Южная сторона. 
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 Термограмма 3.6.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:00:47   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15070.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -3,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед,д. 47. Южная сторона. 
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 Термограмма 3.6.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:00:58   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15071.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  4,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед,д. 47. Южная сторона. 
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 Термограмма 3.6.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:01:07   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15072.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -2,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед, д. 22. Восточная сторона. 
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 Термограмма 3.6.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:01:12   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15073.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед, д. 22. Восточная сторона. 
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 Термограмма 3.6.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:01:18   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15074.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед, д. 22. Восточная сторона. 
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 Термограмма 3.6.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:02:17   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15075.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  9,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -0,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед, д. 23. Южная сторона. 
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 Термограмма 3.6.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:02:47   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15076.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -0,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед, д. 23. Западная сторона. 
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 Термограмма 3.6.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:03:57   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15077.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 15  -2,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед, д. 21. Южная сторона. 
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 Термограмма 3.6.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:04:32   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15078.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -1,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед, д. 21. Восточная сторона. 
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 Термограмма 3.6.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:04:36   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15079.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед, д. 21. Восточная сторона. 
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 Термограмма 3.6.53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:04:39   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15080.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед, д. 21. Восточная сторона. 
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 Термограмма 3.6.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:06:14   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15081.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед, д. 50. Южная сторона. 
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 Термограмма 3.6.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:06:32   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15082.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Фабрика Вперед, д. 45. Западная сторона. 
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3.6.1. Выводы по селу Барановское 

1. В результате тепловизионного обследования повсеместно выявлены теплопотери 

от открытых форточек и открытых подъездных дверей. Для решения проблемы 

отрытой подъездной двери рекомендуется использовать автоматические 

доводчики. 

2. Повсеместно выявлены теплопотери, возникающие из-за несовершенной 

конструкции оконных конструкций. 

3. Состояние тепловой изоляции зданий - удовлетворительное. 

4. Также было выявлено удовлетворительное состояние тепловой изоляции 

трубопроводов теплоснабжения практически во всех местах. Однако часть 

трубопроводов тепловой изоляции не имеет. 
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3.7. Село Усадище 

Тепловизионному обследованию были подвергнуты здания, указанные в таблице 3.7.1. 

Таблица 3.7.1 – Объекты тепловизионного обследования в с. Усадище 

1 ул. Южная 4 
2 ул. Южная 5 
3 ул. Южная 6 
4 ул. Южная 7 
5 ул. Южная 8 
6 ул. Южная 9 
7 ул. Южная 10 

Термограмма 3.7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:20:36   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15083.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\Примечания:   ул.Южная, д.4. Открытые форточки. 
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Термограмма 3.7.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:20:58   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15084.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул.Южная, д.4. Открытые форточки. 
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Термограмма 3.7.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:21:13   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15085.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул.Южная, д.4. Теплопотери через неплотные оконные конструкции. 
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Термограмма 3.7.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:21:34   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15086.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул.Южная, д.4. Открытые форточки. 
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Термограмма 3.7.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:22:56   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15087.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  38,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  13,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  15,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  7,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  43,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  41,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  46,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  22,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  46,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  31,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловая сеть. Нарушение тепловой изоляции. 
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Термограмма 3.7.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:23:21   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15088.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  21,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  34,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  20,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  7,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  34,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  37,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  42,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  34,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловая сеть. Нарушение тепловой изоляции. 
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Термограмма 3.7.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:23:42   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15089.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  6,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул.Южная, д.10. Открытые форточки. 
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Термограмма 3.7.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:25:33   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15090.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  2,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул.Южная, д.10. Теплопотери через неплотные оконные конструкции. 
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Термограмма 3.7.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:25:43   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15091.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул.Южная, д.10. Теплопотери через неплотные оконные конструкции. 
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 Термограмма 3.7.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:26:50   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15092.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул.Южная, д.10. Теплопотери через неплотные оконные конструкции. 
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Термограмма 3.7.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:28:57   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15093.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  5,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  5,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: ул.Южная, д.5. Теплопотери через неплотные оконные конструкции.и подъездной 
двери. 
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Термограмма 3.7.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:29:12   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15094.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  5,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  5,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  14,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: ул.Южная, д.5. Открытая подъездная дверь. Рекомендуется установить 
автоматические доводчики. 
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Термограмма 3.7.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:29:20   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15095.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул.Южная, д.5. Теплопотери через неплотные оконные конструкции.
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Термограмма 3.7.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:30:55   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15096.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул.Южная, д.6. Теплопотери через неплотные оконные конструкции. 

 
 
 
 

409 



Термограмма 3.7.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:31:23   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15097.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  7,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  7,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул.Южная, д.6. Теплопотери через неплотные оконные конструкции. 
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Термограмма 3.7.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:32:00   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15098.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  11,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  7,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  13,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  13,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,4  0,93 22,0  -  
 
Линия профиля: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул.Южная, д.6. Открытые форточки. 
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Термограмма 3.7.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:32:19   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15099.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  5,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  10,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  6,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул.Южная, д.7. Открытые форточки. 
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Термограмма 3.7.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:32:28   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15100.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  6,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул.Южная, д.7. Теплопотери через неплотные оконные конструкции. 

 
 
 
 
 

413 



Термограмма 3.7.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:32:36   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15101.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  6,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул.Южная, д.7. Теплопотери от несовершенных оконных конструкций. 
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Термограмма 3.7.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:33:20   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15102.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул.Южная, д.8. Теплопотери через неплотные оконные конструкции. 
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Термограмма 3.7.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:33:44   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15103.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  14,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  22,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: ул.Южная, д.8. Открытые форточки и нарушение тепловой изоляции трубопроводов 
тепловой сети. 
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Термограмма 3.7.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:34:01   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15104.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  11,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  5,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  0,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул.Южная, д.8. Открытые форточки. 
 

3.7.2. Выводы по селу Усадище 

Состояние тепловой изоляции зданий - удовлетворительное. На подъездные двери 

необходимо установить автоматические доводчики. Состояние тепловой изоляции 

рубопроводов тепловой сети - неудовлетворительное. 
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3.8. Село Конобеево 

Тепловизионному обследованию были подвергнуты здания, указанные в таблице 3.8.1. 

Таблица 3.8.1 – Объекты тепловизионного обследования в с. Конобеево 

№ Адрес объекта/номер дома 
1 ул. Коммунальная,3 
2 ул. Мирная 40 
3 ул. Мирная 41 
4 ул. Учхоз 1 
5 ул. Учхоз 2 
6 ул. Учхоз 3 
7 ул. Учхоз 4 
8 ул. Учхоз 5 
9 ул. Учхоз 6 
10 ул. Учхоз, 7 
11 ул. Учхоз 8 
12 ул. Учхоз 9 
13 ул. Учхоз 10 
14 ул. Учхоз 11 
15 ул. Новые дома, 12 
16 ул. Новые дома,12а 
17 ул. Новые дома,136 
18 ул. Новые дома,13а 
19 ул. Новые дома,14 
20 ул. Новые дома,16 
21 ул. Новые дома,16а 
22 ул. Новые дома 17 
23 ул. Победы 3А (сч.) 
24 ул. Фабричная 10 
25 ул. Школьная,1 
26 ул. Школьная 2 
27 ул. Школьная 3 

 

На термограммах ниже представлнны основные места утечек теплоты. 
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Термограмма 3.8.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 13:57:49   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14971.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -5,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -5,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -5,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -5,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Детский сад. Восточная сторона. Правая часть. Наиболее горячее пятно - входная 
дверь. 
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Термограмма 3.8.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 13:59:18   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14972.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Детский сад. Восточная сторона. Центральная часть. Наиболее горячее пятно - 
входная дверь. 
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Термограмма 3.8.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 13:59:28   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14973.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Детский сад. Восточная сторона. Левая часть. Наиболее горячее пятно - окно. 
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Термограмма 3.8.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:31:36   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15003.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -5,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Детский сад. Западная сторона. Наибольшие теплопотери в зоне стыка двух блоков. 
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Термограмма 3.8.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:32:26   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15004.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Детский сад. Западная сторона. Наибольшие теплопотери в зоне установки двери. 
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Термограмма 3.8.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:01:05   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14974.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Дом №11 (типовой объект). Западная сторона. Повсеместно открыты форточки. 
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Термограмма 3.8.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:01:21   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14975.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Дом №11 (типовой объект). Западная сторона. 
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Термограмма 3.8.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:01:37   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14976.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 15  -2,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Дом №11 (типовой объект). Западная сторона. Повсеместно открыты форточки. 
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Термограмма 3.8.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:02:55   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14977.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  7,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  12,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,1  0,93 22,0  -  
 
Линия профиля: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловые сети вдоль дома №11 и дома №17. Нарушение изоляции трубопроводов. 
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Термограмма 3.8.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:03:01   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14978.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  4,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  5,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  22,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,3  0,93 22,0  -  
 
Линия профиля: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловые сети вдоль дома №11 и дома №17. Нарушение изоляции трубопроводов. 
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Термограмма 3.8.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:03:31   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14979.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  6,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Дом №17 (типовой объект). 
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Термограмма 3.8.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:05:20   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14980.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  23,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  30,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  48,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  29,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  29,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  47,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  9,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  19,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  9,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  10,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  36,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  35,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  35,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  44,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 15  44,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 16  44,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Тепловые сети напротив дома №17. Утечка теплоносителя. Вокруг тепловой камеры 
образована горячая лужа. 
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Термограмма 3.8.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:05:26   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14981.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  22,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  13,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  44,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  44,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  26,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  10,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  21,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  17,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  6,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  12,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  44,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  44,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  44,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  44,8  0,93 22,0  -  
 
Линия профиля: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловые сети напротив дома №17. Нарушение тепловой изоляции. 
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Термограмма 3.8.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:06:06   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14982.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Дом №17 (типовой объект). Повсеместно открыты форточки. 
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Термограмма 3.8.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:07:55   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14985.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Дом №17 (типовой объект). Повсеместно открыты форточки. 

 
 
 
 
 

433 



Термограмма 3.8.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:08:20   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14986.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Дом №17 (типовой объект). Повсеместно открыты форточки. 
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Термограмма 3.8.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:08:49   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14987.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  7,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  15,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  5,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -1,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Дом №17 (типовой объект). Повсеместно открыты форточки. 
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Термограмма 3.8.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:09:22   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14988.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Дом №17 (типовой объект). Открыта форточка. 
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Термограмма 3.8.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:10:22   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14989.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Дом №11 (типовой объект). Повсеместно открыты форточки. 
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Термограмма 3.8.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:13:22   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14990.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  2,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Дом №7. Восточная сторона. Теплопотери от неплотных окон. 
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Термограмма 3.8.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:15:06   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14991.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  4,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Дом №7. Южная сторона. Наиболее горячее пятно - дверь. 
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Термограмма 3.8.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:15:51   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14992.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом №8 (типовой объект). Восточная сторона. Наиболее горячие пятна - открытые 
форточки. 

 
 
 
 
 

440 



Термограмма 3.8.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:06:59   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14983.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  10,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  5,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  0,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Дом №17 (типовой объект). Открыты форточки. 
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Термограмма 3.8.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:07:39   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14984.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  3,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Дом №17 (типовой объект). Повсеместно открыты форточки. 
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Термограмма 3.8.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:16:36   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14993.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -1,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом №8 (типовой объект). Восточная сторона. Наиболее горячие пятна - 
неплотности в форточках. 
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Термограмма 3.8.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:16:44   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14994.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом №8 (типовой объект). Восточная сторона. Наиболее горячие пятна - 
неплотности в форточках. 
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Термограмма 3.8.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:19:39   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14995.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -0,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Администрация. Неплотности в оконных конструкциях. 
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Термограмма 3.8.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:23:02   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14996.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Амбулатория. Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях. 
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Термограмма 3.8.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:23:57   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14997.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  5,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  7,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  6,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  8,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Амбулатория. Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях. 
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Термограмма 3.8.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:24:03   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14998.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Амбулатория. Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях. 
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Термограмма 3.8.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:24:09   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14999.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Амбулатория. Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях. 
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Термограмма 3.8.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:24:51   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15000.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  9,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  3,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Трубопроводы системы теплоснабжения к амбулатории. 
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Термограмма 3.8.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:26:37   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15001.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Дом №1 (типовой объект). Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях. 
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Термограмма 3.8.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:26:44   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15002.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Дом №1 (типовой объект). Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях. 
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Термограмма 3.8.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:32:37   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15005.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  5,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Дом №9 (типовой объект). Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях. 
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Термограмма 3.8.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:32:47   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15006.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Дом №9 (типовой объект). Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях. 
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Термограмма 3.8.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:37:28   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15007.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  6,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -5,4  0,93 22,0  -  
 
Линия профиля: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловая сеть к гимназии. Нарушение тепловой изоляции. 
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Термограмма 3.8.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:38:01   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15008.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Гимназия. Неплотности в оконных конструкциях. 

 
 
 
 

456 



Термограмма 3.8.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:38:55   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15009.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Гимназия. Неплотности в оконных конструкциях. 
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Термограмма 3.8.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:39:03   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15010.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 15  -3,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Гимназия. Неплотности в оконных конструкциях. 
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Термограмма 3.8.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:40:27   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15011.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  7,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  4,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Гимназия. Неплотности в оконных конструкциях. 
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Термограмма 3.8.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:40:36   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15012.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Гимназия. Неплотности в оконных конструкциях. 
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Термограмма 3.8.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:40:42   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15013.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Гимназия. Неплотности в оконных конструкциях. 
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Термограмма 3.8.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:40:56   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15014.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Гимназия. Неплотности в оконных конструкциях. 
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Термограмма 3.8.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:41:20   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15015.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Гимназия, корпус 2. Неплотности в оконных конструкциях. Теплопотери в зоне 
забатарейных участков. 
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Термограмма 3.8.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 14:41:30   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15016.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -1,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Гимназия, корпус 2. Неплотности в оконных конструкциях. Теплопотери в зоне 
забатарейных участков. 
   
  

464 



3.8.1. Выводы по селу Конобеево 

Тепловая защита зданий удовлетворительная. Это справедливо и для типовых зданий 

(двух и пятиэтажные дома), и для зданий социальной направленности. Наибольшие 

теплопотери происходят от оконных конструкций, что вписывается в общую статистику по 

подобным объектам. Однако, в данном случае есть нюансы, связанные с повсеместными 

открытыми форточками. Это свидетельствует, во-первых, о неэффективности естественной 

вентиляции зданий, во-вторых, о перетопах. Особо стоит отметить тепловую сеть в районе 

домов №№ 11 и 17, где произошел порыв трубопровода. Утечка теплоносителя составляет 

ориентировочно 0,3 - 0,5 т/ч.  
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3.9. Деревня Щербово 

Тепловизионному обследованию были подвергнуты здания, указанные в таблице 3.9.1. 

Таблица 3.9.1 – Объекты тепловизионного обследования в д. Щербово 

№ Адрес объекта/номер дома 
1 ул.Малага, д.1  
2 ул.Малага, д.2  
3 ул.Малага, д.3  
4 ул.Малага, д.4  
5 ул.Малага, д.5  

На термограммах ниже представлнны основные места утечек теплоты. 

  

466 



Термограмма 3.9.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:02:34   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15017.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  7,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  0,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом 1. Теплопотери от открытой форточки, а также относительно высокие 
теплопотери от оконных стекол. 
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Термограмма 3.9.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:03:14   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15018.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  5,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом 1. Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях, от открытой 
подъездной двери, а также относительно высокие теплопотери от оконных стекол. 
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Термограмма 3.9.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:03:26   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15019.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 15  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 16  -2,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом 1. Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях, от подъездной двери, а 
также относительно высокие теплопотери от оконных стекол. 
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Термограмма 3.9.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:03:35   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15020.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом 2.Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях, а также относительно 
высокие теплопотери от оконных стекол. 
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Термограмма 3.9.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:03:58   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15021.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом 2. Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях, а также относительно 
высокие теплопотери от оконных стекол. 
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Термограмма 3.9.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:04:11   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15022.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом 3. Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях, а также относительно 
высокие теплопотери от оконных стекол. 
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Термограмма 3.9.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:04:36   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15023.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  4,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -2,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Дом 3.Теплопотери от открытых форточек. 
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Термограмма 3.9.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:04:51   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15024.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Дом 4. Теплопотери от открытых форточек. 
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Термограмма 3.9.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:05:01   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15025.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  6,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -0,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Дом 4. Теплопотери от открытой форточки. 
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Термограмма 3.9.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:05:12   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15026.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  7,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом 5. Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях, от открытой 
подъездной двери. 
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Термограмма 3.9.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 15:05:28   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15027.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Дом 5. Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях. 

3.9.1. Вывод 

Тепловизионное обследование показало достаточно высокую эффективность тепловой 

изоляции зданий. Однако, некоторые дома требуют ремонта фасадов и оконных конструкций, 

через которые происходят основные теплопотери. 
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3.10. Поселок станция Берендино 

Тепловизионному обследованию были подвергнуты здания, указанные в таблице 3.10.1. 

Таблица 3.10.1 – Объекты тепловизионного обследования в п.с. Берендино 

№ Адрес объекта/номер дома 
1 Дом 1  
2 Дом 2  

На термограммах ниже представлнны основные места утечек теплоты. 
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Термограмма 3.10.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:49:02   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15105.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  16,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  10,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -0,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечания: Дом №1. Теплопотери от открытых форточек и от несовершенных 

оконных конструкций. 
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Термограмма 3.10.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:49:28   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15106.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  12,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  8,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  6,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом №1. Теплопотери от открытых форточек и от несовершенных оконных 
конструкций. 
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Термограмма 3.10.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:49:35   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15107.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  14,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  7,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  6,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  11,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом №1. Теплопотери от открытых форточек и от несовершенных оконных 
конструкций. 
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Термограмма 3.10.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:50:29   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15108.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  5,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  5,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  6,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  19,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  8,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом №1. Теплопотери от открытых форточек и от несовершенных оконных 
конструкций. 
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Термограмма 3.10.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:50:47   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15109.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  10,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  6,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  8,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом №1. Теплопотери от открытых форточек и от несовершенных оконных 
конструкций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

483 



Термограмма 3.10.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:51:11   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15110.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  9,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  9,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  12,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  8,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  11,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом №1. Теплопотери от открытых форточек и от несовершенных оконных 
конструкций. 
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Термограмма 3.10.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:51:42   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15111.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  14,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  12,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  8,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  5,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  12,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  7,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  10,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом №1. Теплопотери от открытых форточек и от несовершенных оконных 
конструкций. 
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Термограмма 3.10.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:52:29   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15112.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -3,2  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом №1. Теплопотери от открытых форточек и от несовершенных оконных 
конструкций. 
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Термограмма 3.10.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:53:10   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15113.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом №2. Теплопотери от открытых форточек и от несовершенных оконных 
конструкций. 
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Термограмма 3.10.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:53:58   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15114.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  15,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  12,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  5,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  14,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом №2. Теплопотери от открытых форточек и от несовершенных оконных 
конструкций. 
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Термограмма 3.10.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:54:25   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15115.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  7,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  10,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  14,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  14,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  7,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом №2. Теплопотери от открытых форточек и от несовершенных оконных 
конструкций. 
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Термограмма 3.10.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:55:19   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15116.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  6,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  6,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  5,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  6,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  5,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом №2. Теплопотери от открытых форточек и от несовершенных оконных 
конструкций. 
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Термограмма 3.10.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:55:36   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15117.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  8,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  4,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  7,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом №2. Теплопотери от открытых форточек и от несовершенных оконных 
конструкций. 
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Термограмма 3.10.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:56:08   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15118.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  6,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом №2. Теплопотери от открытых форточек и от несовершенных оконных 
конструкций. 
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Термограмма 3.10.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:57:06   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15119.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  10,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,1  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом №2. Теплопотери от открытых форточек и от несовершенных оконных 
конструкций. 
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Термограмма 3.10.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:57:23   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15120.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  4,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  12,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  16,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом №2. Теплопотери от открытых форточек и от несовершенных оконных 
конструкций. 
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Термограмма 3.10.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:57:59   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15121.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  10,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  7,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом №2. Теплопотери от открытых форточек и от несовершенных оконных 
конструкций. 
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Термограмма 3.10.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 16:58:19   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_15122.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  4,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Дом №2. Теплопотери от открытых форточек и от несовершенных оконных 
конструкций. 
 

3.10.1. Выводы по поселку станции Берендино 

Состояние тепловой изоляции зданий - удовлетворительное. Однако, повсеместно 

открыты форточки, а также ссохлись деревянные рамы.  
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3.11. Село Фаустово 

Тепловизионному обследованию были подвергнуты здания, указанные в таблице 3.11.1. 

Таблица 3.11.1 – Объекты тепловизионного обследования в с. Фаустово 

№ Адрес объекта/номер дома 
1 ул. Железнодорожная, д. 1  
2 ул. Железнодорожная, д. 2 

На термограммах ниже представлнны основные места утечек теплоты. 
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Термограмма 3.11.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 8:42:17   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14715.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Железнодорожная, д.1. Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях. 
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Термограмма 3.11.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 8:42:56   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14716.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Железнодорожная, д.1. Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях. 
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Термограмма 3.11.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 8:43:33   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14717.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: ул. Железнодорожная, д.1. Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях, а 
также от открытых форточек. 
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Термограмма 3.11.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 8:44:08   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14718.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  8,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  3,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: ул. Железнодорожная, д.1. Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях, 
подъездной двери, а также от открытых форточек. 
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Термограмма 3.11.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 8:45:22   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14719.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -2,5  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: ул. Железнодорожная, д.1. Торцевая стена здания со стороны дома №1 по ул. 
Железнодорожная. 
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Термограмма 3.11.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 8:46:40   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14720.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  5,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  6,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  7,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  7,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  6,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -4,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: ул. Железнодорожная, д.1.Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях, а 
также от открытых форточек. 
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Термограмма 3.11.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 8:46:45   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14721.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  6,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Железнодорожная, д.1. Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях. 
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Термограмма 3.11.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 8:47:03   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14722.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  8,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  7,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  7,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  29,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  14,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: ул. Железнодорожная, д.1. Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях, а 
также от открытых форточек. 
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Термограмма 3.11.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 8:47:14   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14723.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  5,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  0,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  3,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: ул. Железнодорожная, д.1. Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях, а 
также от открытых форточек. 
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Термограмма 3.11.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 8:49:12   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14726.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  6,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  5,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 15  1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 16  -3,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Железнодорожная, д.2.Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях. 
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Термограмма 3.11.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 8:49:32   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14727.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  1,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  5,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  5,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  4,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -4,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 15  -0,9  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Железнодорожная, д.2.Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях. 
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Термограмма 3.11.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 8:49:38   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14728.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  8,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  9,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  0,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Железнодорожная, д.2.Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях. 
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Термограмма 3.11.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 8:49:51   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14729.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -2,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Железнодорожная, д.2.Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях. 
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Термограмма 3.11.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 8:51:16   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14730.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -4,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -4,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: ул. Железнодорожная, д.2. Торцевая часть здания со стороны дома №1 по ул. 
Железнодорожная. 
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Термограмма 3.11.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 8:52:12   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14731.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -0,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -0,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  -2,0  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: ул. Железнодорожная, д.2. Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях, а 
также от открытой форточки. 
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Термограмма 3.11.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 8:52:55   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14732.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -3,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 14  1,7  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Железнодорожная, д.2. Теплопотери от неплотностей в оконных конструкция. 
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Термограмма 3.11.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 8:53:42   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14733.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -0,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -0,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -1,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -2,5  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -1,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -0,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -0,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: ул. Железнодорожная, д.2. Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях, а 
также от открытых форточек. 
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Термограмма 3.11.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 8:53:51   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14734.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  3,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -2,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -0,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  -1,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -3,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -3,4  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: ул. Железнодорожная, д.2. Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях, а 
также от открытых форточек. 
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Термограмма 3.11.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 8:54:32   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14735.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  -2,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  -1,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  -2,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  -4,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  -2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  -2,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  2,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  0,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  -0,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  -1,8  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  -1,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 13  -2,3  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   ул. Железнодорожная, д.2. Теплопотери от неплотностей в оконных конструкциях. 
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Термограмма 3.11.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 8:47:50   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14724.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  10,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  11,0  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  6,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  23,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  7,9  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  6,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  41,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  4,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  3,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  4,8  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:   Тепловая сеть. Нарушение теплоизоляции. 
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Термограмма 3.11.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графические Дата: 07.12.2013  Коэффициент излучения: 0,93 
данные: Время: 8:48:09   Отраж. темп. [°C]: 22,0 
 Файл: IV_14725.BMT     
         

Выделение изображений:        
Измеряемые объекты  Темп. [°C]  Излуч. Отраж. темп. [°C] Примечания  
Точка измерения 1  1,6  0,93 22,0  -  
Точка измерения 2  3,2  0,93 22,0  -  
Точка измерения 3  2,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 4  9,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 5  5,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 6  8,1  0,93 22,0  -  
Точка измерения 7  33,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 8  26,7  0,93 22,0  -  
Точка измерения 9  6,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 10  6,3  0,93 22,0  -  
Точка измерения 11  3,4  0,93 22,0  -  
Точка измерения 12  4,6  0,93 22,0  -  

Гистограмма:      Линия профиля:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: Тепловая сеть. Нарушение теплоизоляции. 
 

3.11.1. Выводы по селу Фаустово  

Проведенное тепловизионное обследование выявило повсеместно открытые форточки 

и подъездные двери. Тепловая сеть нуждается в модернизации тепловой изоляции. 
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